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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Remont pomostu roboczego w ZPW „Grabarów” w Jeleniej Górze 

 

 

1. Zakres robót realizowany będzie  na postawie dokumentacji projektowej w tym m.in: 

  

 projektu budowlanego pn.: „Remont pomostu stalowego” sporządzonego przez firmę 

Projektowanie konstrukcji budowlanych „MAY” Józef May z siedzibą ul. Moniuszki 7/15, 58-506 

Jelenia Góra, data opracowania listopad 2015r. 

 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

 Przedmiaru robót 

 

  Przedmiotowe zadanie realizowane będzie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę.  

 
 

 2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia oraz dokumentacją projektową , 

 Wszelkie prace będą realizowane w czasie normalnej pracy Zakładu, powyżej zwierciadła 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz 

placu budowy, 

 Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji  

i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy 

wszystkich obiektów nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie 

odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach, 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązany jest do 

ich naprawienia na swój koszt,  

 Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy powinien spełnić 

wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie uwzględniając 

zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem 

odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót,  

 Wszyscy pracownicy Wykonawcy uczestniczący w realizacji robót wewnątrz studni 

bezwzględnie muszą posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, zgodnie  

z zapisami wzoru umowy stanowiącym część II Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego 

przedstawić aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne dla zatrudnionych 

pracowników    

 Wszelkie prace powinny być na bieżąco konsultowane i uzgadniane z kierownictwem 

Wydziału Produkcji Wody i Eksploatacji Ujęć oraz z osobą pełniącą nadzór autorski. 

 

 

3. Materiały: 
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 wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy 

techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w Dokumentacji 

Projektowej oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 

 jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu 

temu towarzyszą wyrazy "lub równoważny”, 

 wszystkie przywołane w SIWZ i załącznikach znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia 

równoważności leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań 

równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. 

 co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca 

musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pełną informację 

na temat wszelkich materiałów i produktów.  

 przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 

powinien złożyć Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być 

jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiającego.  

 Materiały nie spełniające wymagań zawartych w Dokumentacji Projektowej zostaną usunięte 

z placu budowy. W przypadku gdy jednak takie materiały zostaną zastosowane, Roboty mogą 

zostać odrzucone, a płatności wstrzymane.  

 Materiały powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób aby nie 

ulegały zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał wytycznych Wytwórcy materiałów w zakresie ich 

składowania i transportu, jeśli zostały wydane. 

 

 

4. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

 

 Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane w 

czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać 

zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez 

Wykonawcę.  

 Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić szczegółowy harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji przedmiotu zamówienia  

 

 

 

Załączniki do OPZ: 

1. Dokumentacja projektowa 


