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Wykonawcy
wg rozdzielnika

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiany SIWZ

dla postgpowania przetargowego na roboty budowlane pn.: Kontrakt JG-PR-2018-4 pn. ,Kanalizacja
sanitarna i sie¢ wodociggowa z przytaczami - ul. Mickiewicza i Gtowackiego”

Pytanie nr 1.

W punkcie 9.1.1 ppk c) SIWZ "Warunki udzialu w postepowaniu oraz dokumenty jakie majg
dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia speinienia warunkéw udzialu w postepowaniu”
Zamawiajacy wskazal, ze uzna warunek za spefniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaze,
Ze ,w okresie ostatnich pieciu lat przed upfywem terminu skladania oferty, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i zleceniodawcow - zgodnie z tresciq zalgcznika nr 4 wraz z zalgczeniem dowodow potwierdzajgcych,
iz wskazane roboty zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukoriczone, potwierdzajgcy:

- wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie lub przebudowie
sieci wodociggowej z przylgczami lub bez przylaczy o diugosci min. 2,0 km (slownie: trzy kilometry)
oraz wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie lub przebudowie sieci
kanalizacji sanitarnej z przytaczami lub bez przytaczy o diugosci min. 1,5 km (slownie: dwa i pot
kilometra)".

Majgc na uwadze powyzsze rozbiezno$ci, prosze o jednoznaczne wskazanie warunku udziatu
w postepowaniu w zakresie posiadania wiedzy i do$wiadczenia.

Odpowiedz nr 1.

W odpowiedzi na ww.pytanie Zamawiajacy informuje, ze warunki podane zostaly prawidtowo
w punkcie 10.3 Ogtoszenia o zaméwieniu z dnia 18 09.2018 r. i prostuje oczywista omytke pisarska
w tresci SIWZ (Czes¢ |, Tom 1 Instrukcja dla Wykonawcéw).

Prawidtowe brzmienie pkt 9.1.1 lit. ¢)

~Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
sktadania oferty, a jezeli okres prowadzenia dziatainosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i zleceniodawcéw - zgodnie z trescig zatgcznika nr 4 wraz
z zatgczeniem dowodow potwierdzajacych, iz wskazane roboty zostaty wykonane nalezycie, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukonczone, potwierdzajacy:

- wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegajgcej na budowie lub przebudowie
sieci wodociggowej z przylgczami lub bez przytaczy o diugosci min. 2,0 km (slownie: dwa
kilometry) oraz wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie lub
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami lub bez przytagczy o diugosci min. 1,5 km
(stownie: péttora kilometra);

Sqd Reionowz dlo Wrottowia Fabrycznej we Wrodawiu [X Wydzial Gespodoray Krajowego Rejestru Sqdowego [ E J
V0V a

it
o omy
L vt

whiem
a2
0

AT

Mumer KRS: 0000150045 « Kopital zokladorwvy; 226 346 000 PLN
NIP 611-020-41-61 » REGON 230179280

3 ERE



UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sumowania kilku robdt budowlanych w celu
uzyskania wymaganych dlugo$ci sieci kanalizacji sanitarnej. (w razie koniecznosci, szczegolnie gdy
wykaz robét budowlanych lub dowody potwierdzajgce czy roboty zostafy wykonane naleZycie budza
watpliwosci Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie bezposrednio do wfasciwego podmiotu,
na rzecz ktérego roboty byly wykonane o przediozenie dodatkowych informacji lub dokumentéw
bezposrednio Zamawiajgcemu).

Zmiany SIWZ

Zamawiajacy dokonuje nastepujacej zmiany zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

1. Czesci Il - Opis przedmiotu zamowienia, Tom | - Dokumentacja Projektowa, Rozdziat 2.
Przedmiar robét, obmiar pozycje 31 w Rachunku nr 3:

: Cena g
Lp.| Kod | STHIOR | opis Jm. |Obmiar|jed. }’Zi’,;;’fc
' [PLN]*
Przeciski rurami  stalowymi DN300 z
31 331- | SST przeciagganiem rurociggu PCV lub PE przez - 120 0.00
&) 3213 |rure przewiertowqg z uszczelniem koricéw rur ¢ -
manszetami
zmienia sie nastepujaco:
) Cena
Lp.| Kod | STHIOR  opis Jm. | Obmiar|jed. [V;,'i’,;;’“
- [PLN]*
Przeciski  rurami  stalowymi DN300 z
31 331- | SST przecigganiem rurociggu PCV lub PE przez - 225 0.00
5 3213 | rure przewiertowg z uszczelniem koricéw rur 2 '
manszetami
2. W Czesci |l Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia - Opis przedmiotu zamoéwienia,
Tom 2 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét. Rozdziat 2. Wymagania
Szczegotowe, w punkcie 3.2.9 ,Zawdr napowietrzajaco odpowietrzajgcy”, wymagania
dotyczace Studzienki z kregow betonowych, zapis:
Elementy komory studni =>  |kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 600 mm

zmienia sie nastepujaco:

Elementy komory studni => kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 1200 mm

3. W Czesci Il - Opis przedmiotu zamoéwienia, Tom 2 Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét. Rozdziat 2. Wymagania Szczegélowe w punkcie 3.2.17 usuwa sig
nastepujacy zapis: ,W przypadkach gdy przylacze nalezy wykona¢ w rurze ochronnej,
przeciskiem sterowanym (patrz Plany zagospodarowania terenu (rysunki 2.1-2.5) w pozycji
nalezy ujg¢ wykonanie przecisku wraz z materiatem rury przeciskowej.” jako niemajgcy
zastosowania w niniejszym postepowaniu. P ° -
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Zalacznik:

e Zaktualizowany Przedmiar robdt stanowiacy Czesci Il Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia -

Opis przedmiotu zaméwienia, TOM | — Dokumentacja Projektowa, Rozdziat 2 w formacie PDF i XLS.
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